
  3ος όροφος κτιρίου Βασ. Σοφίας 68

              ΣΕΝΑΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διακοπτης 

Γραφεία

Διακοπτης 

Μeeting Room VF1 VF2

Heat/Cool                  

HP Ισόγειο Δ1-Δ2 Δ3-Δ4 Δ5-Δ6 Δ7-Δ8 HP Ισογ HP Δώμα

COOL COOL <8 COOL

COOL COOL >8 <15 COOL

COOL COOL <8 HEAT

COOL COOL <15 HEAT

COOL COOL >15 HEAT

COOL HEAT < 20 COOL

COOL HEAT > 20 COOL

COOL HEAT < 20 HEAT

COOL HEAT > 20 HEAT

HEAT COOL < 20 COOL

HEAT COOL > 20 COOL

HEAT COOL < 20 HEAT

HEAT COOL > 20 HEAT

HEAT HEAT < 20 HEAT

HEAT HEAT > 20 HEAT

HEAT HEAT < 20 COOL

HEAT HEAT > 20 COOL

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 . Η αντλία θερμότητας ισογείου (ακάλυπτος) συνήθως θα είναι σε mode ψύξης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 . Τα σενάρια λειτουργίας με 'bold' είναι τα συνήθη.

Inputs

Ανέφικτο

Outputs


